PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W BIELSKU-BIALEJ

ul. Broniewskiego 21, 43-300 Bielsko-Biata
tel.: 33 816 00 12, fax: 33 812 57 63,
e-mail: psse.bielskobiala@pis.gov.pl www.gov.pl/psse-bielsko-biala

ONS-HKiS.4380.24.2021 Bielsko-Biata dnia 07.06.2021 r.
L.dz.884.2021
KANCE LARIA Miasto Bielsko-Biala
datawptywu,_ (1,06, 70 11 Plac Ratuszowy 1
w SBR0 43-300 Bielsko-Biala
DECYZJA nr 624/2021

Na podstawie:

— art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz. U.
z 2021.; poz.735),

— § 4 Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016 z p6ézn. zm.) po
przeprowadzeniu analizy parametréw jakosci wody, w oparciu o wyniki badafh wykonanych
przez zarzadzajgcego plywalnig i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Bielsku-Biatej, dokonano zbiorczej oceny wody na plywalni Zespotu Szkot
Ogdlnoksztatcgcych im. Armii Krajowej ul. Sternicza 4 w Bielsku-Biatej w Bielsku-Biatej,
za okres od 2 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku stwierdzajac:

e Woda w zakresie parametréw fizyko-chemicznych spelniala wymagania, jakim
powinna odpowiadaé woda na plywalni, za wyjatkiem incydentalnych przekroczen
potencjalu Redox w niecce i systemie cyrkulacji basenu malego,

e Woda w zakresie wskaznikéw mikrobiologicznych spelniala wymagania, jakim
powinna odpowiada¢ woda na plywalni incydentalnych przekroczen ogélnej
liczby mikroorganizméw w niecce i systemie cyrkulacji basenu malego oraz
jednorazowego stwierdzenia obecno$ci Pseudomonas aeruginosa w systemie
cyrkulacji basenu malego.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 4 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. sprawie
w wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016
z p6zn. zm.), wlasciwy panstwowy inspektor sanitarny dokonuje zbiorczej rocznej oceny przez
analize:
— parametréw jakos$ci wody na plywalni ocenionych na podstawie wymagan, o ktérych
mowa w § 3 ust. 1 rozporzgdzenia,




— wynikéw badan wody na plywalni wykonanych przez zarzadzajacego ptywalnig,

— zakresu i czgstotliwosci wykonywania badan wody przez zarzadzajacego ptywalnia
oraz zastosowania metodyk referencyjnych analiz,

— wynikéw badan wody na ptywalni wykonanych przez wlasciwego panstwowego
inspektora sanitarnego przed wydaniem oceny.

W zwigzku z tym, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Bialej dokonat
analizy dotyczgce] ptywalni Zespotu Szkét Ogdlnoksztalcgcych im. Armii Krajowej
ul. Sternicza 4 w Bielsku-Bialej, za okres od 2 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku
zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagan, jakim powinna
odpowiada¢ woda na ptywalniach, (Dz.U. z 2015r. poz.2016 z pézn. zm.) stwierdzajac, ze
zarzgdzajgcy plywalnig prowadzil i dokumentowat systematyczne badania jakosci wody w
niecce basenowej oraz wody wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji. Badania
prowadzone byty w akredytowanym laboratorium zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym
przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Biatej. Analiza wynikow
badan wody wykonanych przez zarzadzajacego plywalnia wykazala, iz jakosé wody
odpowiadata warunkom w/w rozporzadzenia za wyjgtkiem:

v’ incydentalnych przekroczeni potencjalu Redox wniecce isystemie cyrkulacji

basenu matego

v incydentalnych przekroczen ogoélnej liczby mikroorganizméw w niecce i systemie

cyrkulacji basenu matego oraz jednorazowego stwierdzenia obecnosci
Pseudomonas aeruginosa w systemie cyrkulacji basenu matego.

Przeprowadzona analiza calo$ci materialu dotyczacego jakoSci wody na plywalni
Zespolu Szkoél Ogoblnoksztalcgeych im. Armii Krajowej ul. Sternicza 4 w Bielsku-Bialej,
w okresie od 2 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku, prowadzi do wnioskéw jak

w sentencji.

Od decyzji niniejszej stronie shuzy odwotanie do Slaskiego Panstwowego
Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego za posrednictwem Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Biatej, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. Zgodnie
z art. 127 kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-
Bialej. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwolania przez wszystkie strony postgpowania powoduje, ze decyzja
staje si¢ ostateczna i prawomocna (tj. nie mozna _]e_] zaskarzy¢ do wojewoddzkiego sadu

administracyjnego).
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